宿松县中医院空调设备采购招标补充通知、答疑
（招标编号：0622-100005011225）
一、答疑

1、第18页风冷热泵冷热水机组自带膨胀水箱及循环水泵，请问设备间连接管道，阀门及保温安装等是否含在本次报价内，循环水泵台数及品牌可有要求。
答：不在本次报价内；循环水泵参考选用格兰富、威乐或同等档次品牌。
2、第22页卧式暗装风机盘管提供制冷（热）量、功率、风量等参数必须符合设计要求，市场各品牌产品参数都有偏差，请给予制冷（热）量、功率、风量的偏离要求
答：可以正偏差，不允许负偏差
3、压缩机必须为全进口吗？
答：可以在国内组装
4、风冷热泵机组的循环水泵是否必须为内置？可否为随机附带？
答：可以为随机附带。
二、补充通知

1、本次招标空调主机需就位至招标人指定安装地点（每一个设备的就位地点请投标人自行踏勘现场，有的设备可能在顶层，有的在地下室，请投标人充分考虑该因素并将所发生的所有费用包括在本次报价中）。招标人不提供运输吊装工具，相关设备就位到指定位置所发生的所有费用，投标人自行考虑，并计入投标报价。
2、招标文件第18页:第一包招标编号修改为0622-100005011225/1；第22页：第二包招标编号修改为0622-100005011225/2。
3、本次招标水冷螺杆式冷水机组配套的冷冻水泵及冷却水泵由招标人另行采购，不在本次招标范围内。

上述答疑及补充通知作为招标文件的补充部分，与招标文件具有同等效力，若有不一致之处，按此通知为准。请各投标人遵照执行。

特此通知。

请收到本通知后签字或盖章回传至0551-2665258

安徽省国际招标有限责任公司

                                 2009年07月28日
